2.6. неплотность каналов обнаружена в помещениях: 

                              не обнаружена                                       

                             
 (указать помещения и номер протокола испытаний)
2.7. проходимость каналов проверена методом: 

визуально с использованием инспекционной видеосистемы, пр.№ 2

(указать метод проверки и номер протокола испытаний)
2.8. непроходимость каналов обнаружена в помещениях: 

                              не обнаружена                                        
                             
 (указать помещения и номер протокола испытаний)
2.9. наличие тяги в каналах: 

                   от 0,4 до 0,8 м/с, протокол № 2                         

                            
(указать номер протокола испытаний, значения основных параметров тяги)
Тяга в помещениях:             кухонь соответствует нормам            
                          




  
(указать помещение)
отсутствует, обратная, неустойчивая (указать требуемое): 

                            



(указать номер протокола испытаний)
3. Состояние вентиляционных каналов:
3.1. размеры:                                    0,15 × 0,2 м                    
3.2. материал, из которого они изготовлены:             кирпич                   
3.3. плотность и обособленность каналов проверена методом: 

                        задымления, протокол № 1                           

                             
(указать метод проверки и номер протокола испытаний)
3.4. неплотность каналов обнаружена в помещениях: 

                              не обнаружено                                       
             


 (указать помещения и номер протокола испытаний)
3.5. проходимость каналов проверена методом: 

визуально с использованием инспекционной видеосистемы, пр.№ 2

(указать метод проверки и номер протокола испытаний)
3.6. непроходимость каналов обнаружена в помещениях: 

                              не обнаружено                                       

                             
 (указать помещения и номер протокола испытаний)
3.7. наличие тяги в каналах: 

                   от 0 до 0,7 м/с, протокол № 3                         

                            
(указать номер протокола испытаний, значения основных параметров тяги)
Тяга в помещениях:                    квартир № 5, 8, 14                   
                          




  
(указать помещение)
отсутствует, обратная, неустойчивая (указать требуемое): 

 кв. № 8 – неустойчивая, кв. № 5, 14 – отсутствует, пр. № 3 

                            
(указать номер протокола испытаний, значение основных параметров тяги)
